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ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wytgczenie silnika nr 2 o mocy 3,9MW w Zaktadzie Suszec

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 5,9

Wielkos¢ ubytku [MW] 3,9

Poczatek zdarzenia 2023-09-10 14:08

Koniec zdarzenia 2023-09-10 21:11



