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ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wytgczenie turbozespotu

Jastrzebie-Zdroj

Zdarzenie

Typ zdarzenia

Moc zainstalowana [MW]
Wielkos¢ ubytku [MW]
Poczatek zdarzenia

Koniec zdarzenia

nr 3 o mocy 81.000MW w Zaktadzie

awaryjne wytgczenie z ruchu kotta CFB

awaria

81,00

81,00

03.01.2024 godzina 14:04

07.01.2024 godzina 6:12



